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Classe I

Ramal de Entrada
Concessionária: RGE RS 380V/220V
Nível de Tensão: 380V/220V

Fases Seção do condutor
fase (mm²)

Seção do
condutor

neutro (mm²)

Disjuntor do
medidor (A)

Seção do cabo
terra (mm²)

Disjuntor
Geral (A)

Potência
Instalada (kW)

Potência
Demandada

(kVA)

Curva de
disparo

3 16 16
40

16 40
43,98 24,71

c

1

C

C

1

1

a

Arandela

Eletroduto c/ cabos

Tomada baixa h=30cm

Tomada média h=120cm

Tomada alta h=230cm

Interruptor simples c/ tomada média

Interruptor simple

Interruptor paralelo

Quadro de distribuição

Ponto de luz no teto

LEGENDA

C
Interruptor três teclas

a1

100

C

DPS

DR

KWh

Dispositivo de proteção contra surtos

Disjuntor residual fase-fase

Disjuntor termomagnético monopolar

Disjuntor termomagnético tripolar

Medidor de energia polifásico
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NOTA:

01 Furos de diâmetro =19 mm para fixação da armação secundária do ramal de ligação.

02 Saída do ramal de carga em curva e eletroduto PVC rígido diâmetro = 1 ¼, 1 ½, ou 2" – 90°.

03 Saída para comunicações em curva e eletroduto PVC rígido diâmetro = 3/4".

04 Caixa para medidor, padrão Celesc, conforme NBR 15820

05 Ramal de entrada em eletroduto PVC rígido ou orifício com diâmetro = 1 ¼, 1 ½, ou 2" .

06 Eletroduto de PVC rígido ou orifício de d=3/4"para passagem de fio terra.

07 Saída subterrânea com eletroduto PVC rígido ou orifício de diâmetro =1 ¼, 1 ½, ou 2".

08 Acesso ao disjuntor (proteção geral).

09 Visor do DPS.

10 Ramal de entrada e saída com cabos flexíveis, classe 5, com isolamento EPR, XLPE ou

HEPR 90°C para 0,6/1kV, conforme Especificação Celesc, instalar conector terminal

adequado para conexão ao medidor e ao disjuntor.

11 Haste de aterramento com Ø 5/8" ou 1/2" x 2,40m x 0,254μ/m de cobre conforme NBR

13571 e Especificação Celesc E-313.0007

12 Números de identificação das caixas de medidor. (Quando necessário)

13 Conector de aterramento, conforme Especificação 4da Norma N-321.0001 da Celesc

14 Cabo de aterramento classe 2 a 5 conforme Tabela 1 e 2 da N-321.0001, na cor verde

ou verde-amarelo, isolado para 450/750V (mínimo).
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Ponto de energia Armação secundária
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Quadro de medição

embutido no poste
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Eletroduto embutido

no poste seção mínima

#32 mm²

Caixa de passagem

(ver detalhe)

Eletroduto corrugado flexível

#50mm², vai até o QD. Logradouro

Passeio público

Disjuntor voltado

para o terreno
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